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HP 33 +G

(6kg)

brama garażowa z nawiewem grawitacyjnym

pom. przyłączy

pom.  gospod.
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1
5
,
0
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wpusty odwodnienia

wg proj. br. sanitarnej
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P
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S4PS4PS4PS4PS4P
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S4P
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P
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P
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P
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4
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S
4
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otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór

200x400mm

otwór

200x370mm

otwór

200x400mm

otwór

200x370mm

otwór

200x400mm

otwór

200x370mm

otwór

200x400mm

otwór

200x370mm

otwór

200x400mm

otwór

200x370mm

otwór

400x240mm

otwór

200x400mm

otwór

200x370mm

otwór

400x240mm

otwór

200x400mm

otwór

200x370mm

-3,38 

0,5%

-
3
,
3
8
 

-
3
,
3
5
 

-
3
,
3
8
 

-
3
,
3
8
 

-
3
,
3
5
 

0,5%

-0,38=93,12 m n.p.m 

-2,22=91,28 m n.p.m 

otwór  ele. 200x180mm

oś -0,70

otwór Ø160

otwór Ø100

otwór Ø160

otwór Ø100

HH

E
I
 
6

0

DT2L

EI 60

D
T

2
L

REI 120

RS Ø 75

RS Ø 75

otwór Ø55 otwór Ø55

Dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni,

np. f. KONE, typ EcoSpace-1 lub równoważny

z kabiną o wym.1100mm x 2100mm

otwór  ele. Ø50mm

oś -0,95

otwór  ele. Ø50mm

otwór ele. Ø50

otwór ele. Ø50

otwór  s. Ø180mm

oś -1,17

otwór s. 200x370mm

otwór  s. Ø150mm

otwór  s. Ø200mm

oś -1,31

otwór  s. Ø40mm

oś -1,50

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

słup 40x40 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x80 cm,

19

5x otwór 150x150mm

oś -0,55

otwór Ø150

K

G
G

H

H

F

B

M M I I

N

C C

D

D

wpusty odwodnienia

wg proj. br. sanitarnej

-3,38 

-
3
,
3
8
 

wpusty odwodnienia

wg proj. br. sanitarnej

-3,38 

-
3
,
3
8
 

wpusty odwodnienia

wg proj. br. sanitarnej

-3,38 

-
3
,
3
8
 

wpusty odwodnienia

wg proj. br. sanitarnej

-3,38 

-
3
,
3
8
 

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

-1

otwór 150x150mm

oś -2,10

2x otwór Ø160

obudowa wenytlacji EI 120

np. system przewodów Promaduct-500

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

otwór Ø150

RS Ø 110

RS Ø 110

RS Ø 110

RS Ø 110

RS Ø 110

RS Ø 110

RS Ø 110

RS Ø 110 RS Ø 110 RS Ø 110 RS Ø 110 RS Ø 110 RS Ø 110 RS Ø 110 RS Ø 110 RS Ø 110

1
9
,
8
%

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

0
,
5
%

-3,35 

0
,
5
%

-3,35 

0
,
5
%

-3,35 

0
,
5
%

-3,35 

0
,
5
%

-3,35 

0
,
5
%

-3,35 

0
,
5
%

-3,35 

S
4
L

S
4
L

S4L

otwory  ele. Ø32, Ø32, Ø66,

oś -0,40

otwory  ele. Ø32, Ø32, Ø66,

oś -0,40

otwory  ele. Ø32, Ø32, Ø66,

oś -0,40

otwór  s. Ø200mm

oś -1,40

otwór  s. Ø200mm

oś -1,40

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

otwór  s. Ø200mm

oś -1,40

otwór  s. Ø200mm

oś -1,40

otwór  s. Ø200mm

oś -5,70

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

słup 50x40 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x40 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciągi 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciągi 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x67 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

nadciąg 24x40 cm,

wg proj. br. konstr.

belka 24x116 cm,

wg proj. br. konstr.

podciągi 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x140 cm,

wg proj. br. konstr.

słup 40x40 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x140 cm,

wg proj. br. konstr.

słup 40x140 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 50x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 50x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 50x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 50x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

odwodnienie liniowe

np. ACO Multiline V200S

z rusztem kratowym kl.C250

odwodnienie liniowe

np. ACO Multiline V200S

z rusztem kratowym kl.C250

słupy 40x120 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x120 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x120 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x120 cm,

wg proj. br. konstr.

R
E

I
 
1

2
0

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

otwór ks Ø200mm

oś -1,40

otwór  ks Ø200mm

oś -1,40

otwór  ks Ø200mm

oś -1,40

-2,89

-3,36 

-3,38 

-3,36 

-3,38

-
3
,
3
8
 

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

podciąg 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x120 cm,

wg proj. br. konstr.

słupy 40x120 cm,

wg proj. br. konstr.

dylatacja 5cm dylatacja 5cm dylatacja 5cm

-2,89 

-3,38

-2,89 -2,89 -2,89

-2,89

-2,89

-2,89

dylatacja 5cm

dylatacja 5cm

otwór w. Ø250mm

pod stropem

ławy fundamentowe 40x180 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x350 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x150 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x150 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x130 cm,

wg proj. br. konstr.

ławy fundamentowe 40x80 cm,

wg proj. br. konstr.

-1,10

płyta fundamentowa gr.40 cm

spód -1,00,  góra -0,60,

wg proj. br. konstr.

płyta fundamentowa podszybia gr.40 cm

spód -1,50,  góra -1,10,

wg proj. br. konstr.

nawiew, wg PW br. sanit.

nawiew, wg PW br. sanit.

nawiew, wg PW br. sanit.

nawiew, wg PW br. sanit.

 klapy p.poż.

 klapy p.poż.

 klapy p.poż.

 klapy p.pożarowe

odcinające EIS 120

III.G hala

I.-1.P.1

I.-1.KL.1

G.-1.P.1

G.-1.KL.1

III.K.1

III.K.2

III.K.3

III.K.4

III.K.5

III.K.6

III.K.7

III.K.8

przedsionek

klatka schodowa

przedsionek

klatka schodowa

korytarz

korytarz

korytarz

korytarz

korytarz

korytarz

korytarz

korytarz

I.-1.T.1

I.-1.T.2

G.-1.T.1

G.-1.T.2

G.-1.P.2

III.KOM.1

III.KOM.2

III.KOM.3

III.KOM.4

III.KOM.5

III.KOM.6

III.KOM.7

III.KOM.8

III.KOM.9

III.KOM.10

III.KOM.11

III.KOM.12

III.KOM.13

III.KOM.14

III.KOM.15

III.KOM.16

III.KOM.17

III.KOM.18

III.KOM.19

III.KOM.20

III.KOM.21

III.KOM.22

III.KOM.23

III.KOM.24

III.KOM.25

III.KOM.26

III.KOM.27

III.KOM.28

III.KOM.29

III.KOM.30

III.KOM.31

III.KOM.32

III.KOM.33

III.KOM.34

III.KOM.35

III.KOM.36

III.KOM.37

III.KOM.38

III.KOM.39

III.KOM.40

III.KOM.41

III.KOM.42

III.KOM.43

III.KOM.44

III.KOM.45

III.KOM.46

III.KOM.47

III.KOM.48

III.KOM.49

III.KOM.50

III.KOM.51

III.KOM.52

III.KOM.53

III.KOM.54

III.KOM.55

III.KOM.56

III.KOM.57

III.KOM.58

III.KOM.59

III.KOM.60

III.KOM.61

III.KOM.62

III.KOM.63

III.KOM.64

III.KOM.65

III.KOM.66

III.KOM.67

III.KOM.68

III.KOM.69

III.KOM.70

III.KOM.71

III.KOM.72

III.KOM.73

III.KOM.74

III.KOM.75

rozdzielnia elektr.

węzeł cieplny

rozdzielnia elektr.

pom. przyłączy

pom. gospodarcze

boks lokatorski

boks lokatorski

boks lokatorski

boks lokatorski

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

kom. lokatorska

m²

1118,16

1118,16

2,48

21,97

2,48

22,41

9,83

74,65

11,06

11,06

11,06

13,44

11,20

4,20

195,84

3,01

25,60

3,01

6,11

4,65

42,38

4,38

4,49

4,49

7,64

5,34

4,45

4,68

4,66

4,91

4,72

4,96

4,88

4,78

4,67

4,57

4,34

4,29

4,42

4,42

4,42

4,42

3,72

3,72

3,72

3,72

3,61

3,61

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,61

3,61

3,72

3,72

3,72

3,72

3,19

3,19

3,19

3,19

3,19

3,19

3,19

3,19

3,19

3,19

2,92

6,43

3,77

3,77

3,77

3,77

3,07

3,07

3,07

3,07

3,18

3,18

3,07

3,07

3,07

3,07

5,19

5,19

5,19

5,19

5,37

7,32

2,89

2,89

300,37

1656,75

RAZEM

RAZEM POW. UŻYTKOWA GARAŻU III

GARAŻ III

POW. UŻYTKOWA

POW. HALI GARAŻOWEJ

RAZEM

POW. KOMUNIKACJI

RAZEM

POW. POMIESZCZEŃ TECHN.

RAZEM

POW. KOMÓREK LOKATOR.

IV.G hala

J.-1.P.1

J.-1.KL.1

K.-1.P.1

K.-1.KL.1

L.-1.P.1

L.-1.KL.1

IV.K.1

przedsionek

klatka schodowa

przedsionek

klatka schodowa

przedsionek

klatka schodowa

korytarz

J.-1.T.1

J.-1.T.2

K.-1.T.1

K.-1.T.2

L.-1.T.1

L.-1.T.2

L.-1.P.2

rozdzielnia elektr.

techniczne/pomocnicze

rozdzielnia elektr.

techniczne/pomocnicze

rozdzielnia elektr.

węzeł cieplny

pom. gospodarcze

IV.KOM.1

IV.KOM.2

IV.KOM.3

IV.KOM.4

IV.KOM.5

IV.KOM.6

IV.KOM.7

IV.KOM.8

IV.KOM.9

IV.KOM.10

IV.KOM.11

IV.KOM.12

IV.KOM.13

IV.KOM.14

IV.KOM.15

IV.KOM.16
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3,13

2,32
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2,53
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4,48
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RAZEM

POW. POMIESZCZEŃ TECHN.

RAZEM

POW. KOMÓREK LOKATOR.

142,75

50,65

GARAŻ IV

POW. UŻYTKOWA

POW. HALI GARAŻOWEJ

RAZEM

POW. KOMUNIKACJI

RAZEM POW. HAL GARAŻOWYCH

RAZEM POW. POM. POMOCNICZYCH

RAZEM POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

4898,48

1619,33

886,76

7404,57
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1. PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY CELOM FORMALNO-PRAWNYM

(UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ)

2. PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ W OPARCIU O

WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY

3. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWAYMI WYKONAWCZYMI

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOMIERZYĆ  NA PL. BUD.

5. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, WYMIARY OKIEN

PODANO W ŚWIETLE MURU

6. FUNDAMENTY, PODCIĄGI, NADPROŻA, SŁUPY I WSZYSTKIE ELEMENTY

KONSTR. WG BRANŻY  KONSTRUKCYJNEJ

7. W POM. WILGOTNYCH ORAZ NA KLATKACH SCHODOWYCH

ZASTOSOWAĆ NA ŚCIANACH I SUFITACH TYNKI

CEMENTOWO-WAPIENNE  gr. 1,5cm.

8. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY

ZWERYFIKOWAĆ WG PROJEKTÓW  BRANŻOWYCH.

9. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH  PONIŻEJ

POZ. TERENU WYKONAĆ JAKO SZCZELNE.

10. KANAŁY WENTYLACJI MECH. GARAŻU OBUDOWANE NA CAŁEJ

WYSOKOŚCI BUDYNKU - SILKA 24cm ORAZ  WYGŁUSZONE PŁYTĄ

AKUSTYCZNĄ / WEŁNĄ AKUSTYCZNĄ

11. KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W GARAŻU OBUDOWANE

PŁYTAMI OGNIOCHRONNYMI SILIKATOWO-CEMENTOWYMI LUB PŁYTĄ

GKF 4x12,5mm (REI 120)

12. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELANIA

POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI

DANEJ PRZEGRODY.

13. OBRÓBKI BLACH. WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ MIN.

5mm, kolor: RAL 7012 - szary bazaltowy LUB STALOWEJ OCYNKOWANEJ

W KOL. - szary bazaltowy

14. WSZYTSKIE ELEMENTY DREWNIANE - ZABEZPIECZONE PRZED

DZIAŁANIEM WARUNKÓW POGODOWYCH, WILGOCI, GRZYBÓW,

PLEŚNI,ROZWOJEM MIKROORGANIZMÓW I ZASINIENIEM, ORAZ

ZABEZPIECZONE DO  GRANIC NIEZAPOLNOŚCI IMPREGNATEM NP.

TYPU POLICHRON-DREW (ZABEZPIECZENIE P.POŻ.) ORAZ NP.

LAKIEREM UNIEPAL-DREW (ZABEZPIECZENIE  PRZED CZYNNIKAMI

ZEW.) WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.  (np. fm. POL-POŻ)

15.  ELEMENTY STALOWE ŁĄCZONE ZA POMOCĄ SPOIN SPAWANYCH

NALEŻY ZESZLIFOWAĆ - (BARIERKI BALKONÓW, KLATEK

SCHODOWYCH) - kolor: RAL 7012 - szary bazaltowy

16. GÓRNA KRAWĘDŹ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH NA WYS 15 cm POD

STROPEM, OTWORY   ZABEZPIECZONE KRATKĄ WENTYLACYJNĄ.

17. BALUSTRADY SCHODÓW , BALKONÓW O WYS. 110cm OD POZIOMU

WYKOŃCZONEJ POSADZKI - kolor: RAL  7012 - szary bazaltowy

POWIERZCHNIE POM. PODANO W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH ŚCIAN.

18. SŁUPY OZNACZONE POZIOMYMI PASAMI SZEROKOŚCI 20 CM NA

WYSOKOŚCI 80 I 150 cm OD POZIOMU POSADZKI, MALOWANE FARBĄ

ODBLASKOWĄ, CHLOROKAUCZUKOWĄ .

19. DRZWICZKI REWIZYJNE SZACHTÓW INSTALACYJNYCH – SYSTEMOWE,

STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY (W KOLORZE

ŚCIAN), OZNACZENIA MALOWANE NA KOLOR  - szary bazaltowy.

20. SZCZELINY DYLATACYJNE W POSADZKACH, STROPACH I ŚCIANACH

ZABEZPIECZYĆ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ TRWALEPLASTYCZNĄ.

21. ŚCIANKI DZIAŁOWE KOMÓREK LOKATORSKICH, POWYŻEJ 2m OD

POZIOMU POSADZKI - AŻUROWE,

22. Hp PARAPETU PODANO OD WARSTWY WYLEWKI BETONOWEJ

POSADZKI - DO DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU OKIENNEGO W STANIE

SUROWYM.

23. ODWODNIENIE LINIOWE W GARAŻU NP. fm;  HAURATON LUB ACO.

SPOSÓB ZABUDOWY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA

24. OKŁADZINĘ STOPNI SCHODOWYCH WYKONAĆ W KOLORZE

KONTRASTUJĄCYM - JASNY SZARY Z POZOSTAŁĄ POWIERZCHNIĄ

POSADZKI - CIEMNY SZARY

25. POSADZKĘ KLATKI SCHODOWEJ WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW

ANTYPOŚLIZGOWYCH Z COKOLIKIEM WOKÓŁ ŚCIAN KOLOR

JASNOSZARY (KONTRASTUJĄCY Z KOLOREM KOMUNIKACJI OGÓLNEJ)

NA WYSOKOŚĆ 7-10 cm

26. POSADZKĘ KOMUNIKACJI OGÓLNEJ WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW

ANTYPOŚLIZGOWYCH Z COKOLIKIEM WOKÓŁ ŚCIAN KOLOR

CIEMNOSZARY (KONTRASTUJĄCY Z KOLOREM KLATKI SCHODOWEJ)

NA WYSOKOŚĆ 7-10 cm

27. WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ PODANO JAKO WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE

WYKOŃCZONYCH WARSTW

28. WYSOKOŚC POMIESZCZEŃ Z DACHAMI SKOŚNYMI PODANO JAKO

ŚREDNIĄ NAJWYŻSZEJ I NAJNIŻSZEJ WYSOKOŚCI

29. WYMIARY PODANO W ŚWIETLE KONSTRUKCJI

30. PASY MIĘDZYOKIENNE (min. 80 cm)  Z MATERIAŁU NIEPALNEGO -

WEŁNA MINERALNA ORAZ PASY PIONOWE PRZY GRANICY STREF -

NIEPALNE  Z OCIEPLENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

31. SPADKI RYNIEN SYSTEMOWYCH UKRYTYCH ORAZ KORYT

DACHOWYCH WYKONAĆ ZE SPADKIEM MIN. 0,5 % Z ZACHOWANIEM

OCIEPLENIA PODRYNNOWEGO MIN. 30 CM.

32. ŚCIANY W GARAŻU ŻELBETOWE GR. 24 CM

33. ŚCIANY ODDZIELENIA MIĘDZY MIESZKANIAMI - SILKA 24 CM

34. ŚCIANY DZIAŁOWE MIĘDZY POKOJAMI GR. 8 CM

35. ŚCIANY DZIAŁOWE ŁAZIENKI GR. 10 CM

36. ZJAZD DO GARAŻU ZABEZPIECZONY BARIERKĄ H=110CM

37. KOTY WYSOKOŚCIOWE PRZY KOMINACH PODANO JAKO MINIMALNA

WYS. USYTUOWANIA DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORU WENTYLACYJNEGO

38. PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANE

ELEKTRYCZNIE

40. PRZESZKLENIA KLATEK SCHODOWYCH  SZKŁO BEZPIECZNE

         LAMINOWANE.

41. BRAMA GARAŻOWA AŻUROWA, SEGMENTOWA Z NAPĘDEM

         ELEKTRYCZNYM MONTOWANA ZA OTWOREM (SZCZEGÓŁY WG

         ZESTAWIENIA STOLARKI)

42. DACHY POKRYTE BLACHĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ POWLEKANĄ NA

         RĄBEK STOJĄCY GR. 0,60 mm

43. DACHY WYPOSAŻONE W SYSTEMOWE OBRÓBKI I WYPOSAŻENIE NP:

         PŁOTKI ŚNIEGOWE, STOPY I ŁAWY KOMINIARKIE MOCOWANE DO

         RĄBKÓW STOJĄCYCH

44. KOLEKTORY DACHOWE, WPUSTY - WYPOSAŻONE W KABEL

         GRZEWCZY

45. KOLEKTORY DACHOWE WYPOSAŻONE W SYSTEMOWE OTWORY

         PRZELEWOWE

46. MIESZKANIA  NA DRUGIM PIĘTRZE (GŁÓWNE CZĘŚCI

         BUDYNKU) WYPOSAŻONE W SCHODY DREWNIANE NA ANTRESOLE

47. MIESZKANIA DWUPOZIOMOWE NA ŁĄCZNIKU WYPOSAŻONE W

         SCHODY ŻELBETOWE WG RYS. KONSTR.

48. SCHODY Z POZIOMU GARAŻU NA PARTER ŻELBETOWE WYKONANE NA

         PLACU BUDOWY WG RYS. KONSTR.

49. SCHODY NA KLATCE SCHODOWEJ ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE

         ODDYLATOWANE OD ŚCIAN WG RYS. KONSTR.

RZUT GARAŻU
- fragment 2.
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SCHEMAT OSIEDLA -
FRAGMENT 2/2

RAZEM DLA ETAPÓW 1, 2a i 2b

UWAGA:
Bardziej szczegółowe wymiary wewnętrzne
przedstawiono na rys. nr A3, A4, A5, A6 i A7

w skali 1:50.
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